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监测    监测结果
项目及标准  
	庆城县陇东中学
	庆城县山水新城小区
	庆城县凤城中学
	庆城县中国人寿保险公司
	庆城县司法局
	庆城县风景园小区
	庆城县中街电力小区
	庆城县市场监督管理局
	庆城县庆城镇政府
	庆城县供水站

	总大肠菌群
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希菌
	不应检出
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	菌落总数
	100
	20
	20
	80
	＜1
	15
	50
	45
	4
	50
	2

	砷
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	＜0.001
	＜0.001

	镉
	≤0.005
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	六价铬
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铅
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞
	≤0.001
	0.0001
	0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	氰化物
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	氟化物
	≤1.0
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4

	硝酸盐氮
	≤10
	1.75
	1.94
	1.94
	1.98
	2.08
	2.03
	1.97
	2.10
	1.98
	2.05

	三氯甲烷
	≤0.06
	0.007
	0.009
	0.008
	0.007
	0.008
	0.007
	0.009
	0.009
	0.009
	0.008

	一氯二溴甲烷
	0.1
	0.004
	0.005
	0.005
	0.004
	0.005
	0.004
	0.005
	0.005
	0.004
	0.004

	二氯一溴甲烷
	0.06
	0.006
	0.007
	0.007
	0.006
	0.007
	0.006
	0.008
	0.007
	0.0067
	0.006

	三溴甲烷
	0.1
	0.0004
	0.0005
	0.0006
	0.0005
	0.0006
	0.0006
	0.0007
	0.0006
	0.0007
	0.0006

	三卤甲烷
	＜1
	0.248
	0.318
	0.309
	0.264
	0.0304
	0.270
	0.340
	0.315
	0.309
	0.264

	二氯乙酸
	0.05
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037
	＜0.0037

	三氯乙酸
	0.1
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044
	＜0.0044

	氯酸盐
	0.7
	＜0.05
	0.09
	＜0.05
	0.11
	0.05
	<0.11
	0.06
	＜0.05
	0.05
	0.05

	色度
	≤15
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度
	≤1
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	pH值
	6.5~8.5
	8.35
	8.32
	8.33
	8.37
	8.32
	8.39
	8.36
	8.35
	8.34
	8.37

	铝
	≤0.2
	0.084
	0.096
	0.133
	0.094
	0.093
	0.084
	0.096
	0.104
	0.106
	0.104

	铁
	≤0.3
	0.029
	0.030
	0.022
	0.017
	0.023
	0.016
	0.020
	0.019
	0.020
	0.028

	锰
	≤0.1
	＜0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	铜
	≤1.0
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009
	＜0.009

	锌
	≤1.0
	<0.005
	0.068
	0.048
	0.020
	0.034
	0.028
	0.021
	0.016
	0.010
	0.010

	氯化物
	≤250
	60
	62
	61
	61
	62
	63
	63
	62
	63
	63

	硫酸盐
	≤250
	161
	164
	164
	168
	170
	172
	171
	171
	170
	173

	溶解性总固体
	≤1000
	500
	510
	512
	492
	500
	502
	504
	496
	482
	480

	总硬度
	≤450
	232
	245
	247
	249
	239
	144
	143
	245
	146
	235

	高锰酸盐指数
	≤3.0
	0.65
	0.57
	0.62
	0.65
	0.58
	0.64
	0.63
	0.66
	0.63
	0.70

	游离余氯
	≥0.05
	0.05
	0.06
	0.08
	0.08
	0.06
	0.05
	0.10
	0.12
	0.12
	0.36

	二氧化氯
	≥0.02
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	氨
	≤0.5
	0.06
	0.05
	0.07
	0.06
	0.05
	0.06
	0.07
	0.07
	0.06
	0.06



image1.png




image2.png




